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化粪池设计大样图

INT100-32A/3P

L1
1.8kW

2N1
房间照明

L2
0.9kW

2N2
过道及卫生间照明

L3 2CB

Pe=14.5KW

A
PE

N

S
S

S

S

2R-BVV-3x1.5m㎡  SC 20/SC Z

2R-BVV-3x1.5m㎡  SC 20/SC Z

C65N-C20/2P

C65N-C20/2P

5*1匹  5*0.8KW/220V
YJV-1KV-5X4-CT-SC32-FC

7*1匹  7*0.8KW/220V
YJV-1KV-5X4-CT-SC32-FC

iC65N-D 30A/4P

iC65N-D 30A/4PL3 2CB

S

L2
1.8kW

2C1C65-20A/VIGI-16MA
插座S 2R-BVV-3x2.5m㎡  SC 20/SC Z

L1
1kW

2CB
备用

C65-20A/VIGI-16MA

S
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备注：实际用电以现场为准


